
Escala___________1/75

10%

10%

10
%

10
% Laje

impermeabilizada

C
al

ha
 in

cl
in

aç
ão

 m
ín

im
a 

1%

inclinação 1%

Calha inclinação mínima 1%

C
al

ha
 in

cl
in

aç
ão

 m
ín

im
a 

1%

Laje
impermeabilizada

Laje impermeabilizada
(compressores dos aparelhos split)

Algeroz

Algeroz

Al
ge

ro
z

Al
ge

ro
z

Al
ge

ro
z

Al
ge

ro
z

Algeroz

Algeroz

Algeroz

Al
ge

ro
z

Al
ge

ro
z

Al
ge

ro
z

Algeroz

inclinação 1%

12%

12
%

12%

12
%

Telha de fibrocimento sem amianto

Telha de fibrocimento
sem amianto

Telha de fibrocimento
sem amianto

Coberta com chapa
alveolar de policarbonato

C
ob

er
ta

 c
om

 c
ha

pa
al

ve
ol

ar
 d

e
po

lic
ar

bo
na

to

Algeroz
Algeroz

Pr
oj

eç
ão

 d
e 

té
rre

o
Planta de Coberta

Corte CC
Escala__1/75

Preparo de carnes
(área refrigerada)Cocção Câmara frigoríficaCirculação Compr.

COI-2

DAM-1

EXA-2

Ø 500

.75 .25

3.
00

Ø 400

40
0

10
00

85
0

18
50

A

C D E

G

J

ELEVAÇÃO

I
H

BÓIA DE NIVEL

                   

  DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

DET. ALIMENTAÇÃO

DET. DRENAGEM

NO

Q

P

S

T

R

CX. DE
GORDURA

BLOCO DE COCÇÃO BLOCO DE
COCÇÃO

FB

K

VÁLVULA SOLENÓIDE
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SOLENÓIDE
ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA Ø 3/4" - PVC
REGISTRO ESFÉRA Ø1" PVC (DRENAGEM DO SISTEMA)
FUNIL DE TRANSBORDO
SAÍDA P/ CX DE GORDURA Ø1.1/2" PVC

L

M

LATERAL

DETALHE TIPICO DE INSTALAÇÃO:
COIFA LAVADORA ENGECOOK REFRIN TIPO "PAREDE FRONTAL ABERTO" C/ MOTO-BOMBA ACOPLADA (SU - SISTEMA UNICO)

M
L
K
J
I

H
G
F
E
D
C
B
A

CENTRAL CONTROLADORA DE LAVAGEM
RESERVATÓRIO DE DETERGENTE
REDE DE DUTOS (OPCIONAL)

EXAUSTOR CENTRIFUGO (NÃO INCLUSO)
DAMPERES CORTA-FOGO (NÃO INCLUSO)
COLARINHOS DE EXAUSTÃO
CONJUNTO MOTO-BOMBA 0,5CV  220/280v TRIFÁSICO
LUMINÁRIAS (OPCIONAIS)

FILTROS TROCADORES DE CALOR
BICOS PULVERIZADORES

FILTROS INERCIAIS
CALHA COLETORA
CORPO DA COIFA

H

65
0

POS.

N
O
P
Q
R
S
T

POS.

MODELO CL-IFA-2000-1400-SU OU SIMILAR

2.00

.6
5

.0
5

.3
0

.50

1.
40

.7
0

.75

ELEVAÇÃO LATERAL

ELEVAÇÃO FRONTAL

40
.0

0

85
.0

0
10

0.
00

22
5.

00

18
5.

00

85
.0

0
10

0.
00

22
5.

00

18
5.

00

EXEMPLO DE MONTAGEM

VISTA FRONTAL E LATERIAL

VISTA SUPERIOR VISTA LATERAL

PROJETO

COORDENADOR

ELABORADO

PROPRIETÁRIO

POR
COMPOR ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA.

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO
PARA A CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO IFPB, CAMPUS JOÃO PESSOA - PB

INSTITUTO FEDERAL PARAÍBA - IFPB - JOÃO PESSOA - PB

ARTUR MAGNO N. CAETANO - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 160.103.303-6

DATA: DEZEMBRO/2013

AUTOR ARQUITETO AUGUSTO CÉSAR SIQUEIRA - CAU A69679-0

DESENHISTA EDSON FERNANDES

PRANCHAS:

ETAPA VERSÃO

Compor Engenharia e Automação LTDA. Avenida Aprígio Veloso, n° 785, Bairro Universitário. Campina Grande/PB. CEP: 58.429-170. CNPJ:
10.911.755/0001-00

CONFERIDO POR DATA CONFERÊNCIA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

VENTILAÇÃO MECÂNICA PROJETADA:

QUANTIDADE DE PAVIMENTOS:

1/100
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EXECUTIVO R00

Artur Magno N. Caetano - Engenheiro Civil
CREA 160.103.303-6
Coordenador Técnico

Arquiteto Augusto César Siqueira
CAU A69679-0

Autor e Responsável Técnico

Instituto Federal da Paraíba - IFPB - João Pessoa - PB
Proprietário
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ESCALA DA DESENHOS
PLOTAGEM

01/02 - PLANTAS BAIXAS TÉRREO E SUPERIOR E LEGENDAS;
02/02 - PLANTA DE COBERTA, CORTE, DETALHES TÍPICOS E LEGENDAS.

TÉCNICO

ÁREA DA CONST.: 1.157,27 M²
CARGA TÉRMICA PROJETADA: 308.000,00 BTU/H E 25,67 TR

02PLANTA DE COBERTA, CORTE, DETALHES TÍPICOS
E LEGENDAS 
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